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Informações adicionais

Informação adicional para áreas classificadas (Ex nA, Ex ec, Ex eb, 
Ex tc, Ex tb), modelos TRxx, TCxx
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1. Marcação Ex

PERIGO!
Perigo à vida devido perda da proteção contra explosão
O não cumprimento destas instruções de operação e de seu conteúdo, pode 
resultar na perda da proteção contra prova de explosão.

 ▶ Observar as instruções de segurança neste capítulo e outras instruções 
contra explosão nestas instruções de operação.

 ▶ Os requisitos legais vigentes devem ser seguidos.
 ▶ Observe as informações fornecidas no certificado aplicável e os 
regulamentos relevantes para instalação e uso em áreas classificadas 
(p. ex.: IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-10 e IEC / EN 60079-14).

Verifique se a classificação está adequada para a aplicação. Observe as diretrizes 
relevantes nacionais.

ATEX
IECEx

II 2G Ex eb IIC T5 ... T1 Gb
II 2G Ex eb IIC T6 Gb
II 3G Ex ec IIC T5 ... T1 Gc
II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3G Ex nA IIC T5 ... T1 Gc
II 3G Ex nA IIC T6 Gc
II 2D Ex tb IIIC TX °C Db
II 3D Ex tc IIIC TX °C Dc

Características do equipamento
Os modelo TRxx (termorresistência) e TCxx (termopar) consistem em um tubo soldado, 
cabo de isolação mineral, com o sensor de temperatura em seu interior, que está 
embutido em um pó cerâmico, um composto de cimento ou uma pasta de condução 
térmica.

Documentação complementar:
 ▶ Estas informações adicionais para áreas classificadas aplica-se em conjunto com as 
instruções de operação “Termorresistências e termopares, modelos TRxx e TCxx” 
(número de artigo 14150915).

Modelos considerados:
 ▶ Estas instruções de operação são válidas para toda a gama de produtos. Para uma 
lista detalhada desses modelos consulte “Apêndice: Declaração de conformidade UE“ 
(page 14).
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Os modelos TRxx / TCxx será montados em uma caixa certificada (TÜV 18 ATEX 211394 
U e IECEx TUN 18.0010U) fabricado pela WIKA série 1/4000, série 7/8000 ou série 
5/6000. A caixa e as tampas são feitas de aço inoxidável ou alumínio. A tampa pode ser 
fornecida opcionalmente com um visor de vidro.

Alternativamente, os modelos TRxx / TCxx podem ser montados em outras caixas 
certificadas e adequadas de acordo com os requisitos aplicáveis   da IEC/EN 60079-0, IEC/
EN 60079-7, IEC/EN 60079-15 e IEC/EN 60079-31. A conexão elétrica é feita através de 
componentes aprovados Ex e ou Ex t.

Opcionalmente, um transmissor adequado certificado, respectivamente um indicador de 
loop de corrente adequado certificado, pode ser colocado dentro da caixa.

A temperatura máxima da superfície na ponta do sensor, respectivamente, na ponta do 
poço termométrico é a mesma que a temperatura da mídia mais 4 K.

As temperaturas ambiente permitidas dependem da marcação da classe de temperatura, 
da caixa usada e - apenas para a zona 2 - do conjunto com transmissor opcional e / ou 
indicador digital. Neste caso, devem ser consideradas as condições especiais de uso 
seguro. O limite inferior de temperatura é -40 C, para modelos especiais o limite inferior de 
temperatura é -60 C.

Para a conexão dos sensor e transmissor e/ou indicador digital validar os valores menores 
dos limites de temperatura ambiente e da classe de temperatura com a cifra mais alta.

O instrumento deve ser adequado para o estresse térmico e mecânico dentro do 
processo. Como opção, pode ser um poço termométrico com uma espessura de parede 
mínima adequada pode ser usado.

1.1 Marcação de acordo com o certificado de exame de tipo da UE

1.1.1 Para aplicações que requerem equipamento EPL Gb
Para aplicações sem transmissor (indicador digital) que requerem instrumentos do grupo 
II, a seguinte classificação de classe de temperatura e faixas de temperatura ambiente se 
aplicam:

Tabela 1: Aplicações de gás de classe de temp. (certificado tipo exame da UE)
Marcação Classe de 

temperatura
Faixa de 
temperatura 
ambiente 
(Ta) 1)

Temperatura máxima da 
superfície (Tmax) na ponta 
do sensor ou do poço 
termométrico

II 2G Ex eb IIC T6 Gb
II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3G Ex nA IIC T6 Gc

T6 -40 ... +80 °C TM (temperatura média) + 
autoaquecimento 4 K

-60 ... +80 °C

II 2G Ex eb IIC T5 ... T1 Gb
II 3G Ex ec IIC T5 ... T1 Gc
II 3G Ex nA IIC T5 ... T1 Gc

T5 ... T1 -40 ... +80 °C

-60 ... +85 °C
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1.1.2 Para aplicações que requerem equipamento EPL Db
Para aplicações sem transmissor (indicador digitais) que requerem instrumentos do grupo 
III, as seguintes temperaturas de superfície e faixas de temperatura ambiente se aplicam:

Tabela 2: Aplicações de poeira de temperatura superficial (certificado de exame de 
tipo da UE)
Marcação Faixa de temperatura 

ambiente (Ta)
Temperatura máxima da 
superfície (Tmax) na ponta 
do sensor ou do poço 
termométrico

II 2D Ex tb IIIC TX °C Db
II 3D Ex tc IIIC TX °C Dc

-40 ... +80 °C TM (temperatura média) + 
autoaquecimento 4 K-60 ... +85 °C

1.2 Marcação de acordo com o certificado IECEx

1.2.1 Para aplicações que requerem equipamento EPL Gb ou Gc
Para aplicações sem transmissor (indicador digital) que requerem instrumentos do grupo 
II, a seguinte classificação de classe de temperatura e faixas de temperatura ambiente se 
aplicam:

Tabela 3: Aplicações de gás de classe de temperatura (certificado IECEx)
Marcação Classe de 

temperatura
Faixa de 
temperatura 
ambiente (Ta) 1)

Temperatura máxima 
da superfície 
(Tmax) na ponta do 
sensor ou do poço 
termométrico

Ex eb IIC T6 Gb
Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC T6 Gc

T6 -40 ... +80 °C TM (temperatura média) + 
auto aquecimento 4 K

-60 ... +80 °C

Ex eb IIC T5 ... T1 Gb
Ex ec IIC T5 ... T1 Gc
Ex nA IIC T5 ... T1 Gc

T5 ... T1 -40 ... +80 °C

-60 ... +85 °C

Nota: Eletrônicos só são permitidos para Gc (ec / nA).
Para a instalação de um transmissor e / ou indicador digital, devem ser consideradas as 
condições especiais de uso seguro.
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1.2.2 Para aplicações que requerem equipamento EPL Db ou Dc
Para aplicações sem transmissor (monitores digitais) que requerem instrumentos do grupo 
III, as seguintes temperaturas de superfície e faixas de temperatura ambiente se aplicam:

Tabela 4: Aplicações de poeira em temperatura de superfície (certificado IECEx)
Marcação Faixa de temperatura 

ambiente (Ta)
Temperatura máxima da 
superfície (Tmax) na ponta 
do sensor ou do poço 
termométrico

Ex tb IIIC TX °C Db
Ex tc IIIC TX °C Dc

-40 ... +80 °C TM (temperatura média) + auto 
aquecimento 4 K-60 ... +85 °C

Nota: Eletrônicos só são permitidos para Dc (tc).
Para a instalação de um transmissor e / ou indicador digital, devem ser consideradas as 
condições especiais de uso seguro.

1) Faixa de temperatura de -40 C a no máximo +80 C para variantes padrão. Faixas de temperatura estendidas são 
possíveis para modelos especiais. Esses modelos são fabricados com componentes especiais, ou seja, composto de 
fundição adequado, caixas e prensa-cabos para faixas de temperatura estendidas.

2. Segurança

2.1 Explicação dos símbolos

PERIGO!
... indica uma situação potencialmente perigosa em uma área classificada, 
que pode resultar em ferimentos graves ou morte, caso não seja evitada.

2.2 Uso previsto
Estas termorresistências e termopares são utilizados para medições de temperatura em 
áreas potencialmente explosivas.

O não cumprimento destas instruções de operação em áreas classificadas pode resultar 
na perda da proteção à prova de explosão. Respeite os valores-limite e as instruções 
(consulte a ficha técnica).

2.3 Responsabilidade do usuário
A classificação das áreas é de total responsabilidade do usuário, e não do fabricante/
fornecedor do instrumento.
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2.4 Qualificação profissional
O profissional qualificado em elétrica, deve ter conhecimento dos tipos, regulamentos e 
disposições de proteção contra ignição para equipamentos em áreas classificadas.

2.5 Identificação com as marcações de segurança

Etiqueta de produto adicional para instrumentos Ex (exemplo)

 Dados de aprovação

Antes da montagem e comissionamento do instrumento, leia as 
instruções de operação!

3. Comissionamento, operação

PERIGO!
Perigo à vida por explosão
Ao utilizar uma inserção de medição sem um cabeçote adequada (caixa), 
ocorre o risco de explosão que pode causar acidentes fatais.

 ▶ Somente utilize a elemento de medição no cabeçote projetado para esta 
finalidade.

PERIGO!
Perigo de vida por falta de aterramento
Com a falta ou erro de aterramento, existe o risco de tensões perigosas 
(levando, por exemplo, danos mecânicos, carga eletrostática ou indução).

 ▶ Aterre o instrumento!

Observe as condições especiais (consulte o capítulo 4 “Condições especiais de uso 
(condições X)”, parte 2).

TR10-B

1 x Pt100 / B / 3  (F) -50 ... +250 °C
IEC 60751

Made in Germany   2014

1102AB12

T32.1S.0NI   4 ... 20 mA -50 ... +250 °C

D-63911 Klingenberg

HART ®

TR10-A-IICZ
1102AB12

1 x Pt100 / B / 3 
-50 ... +250 °C

D = 6 mm 525 mm

    (F)

D-63911 Klingenberg

IEC 60751

II 3G   Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

WARNING! DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED!

II 3G       Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

II 3D       Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X
Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m

Made in Germany   2014

WARNING! POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD!

II 3G       Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

II 3D       Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X
Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m

Ex n / Ex d

Ex i

EAC (landesspezifisches Zusatzschild)

ΒΗИМАНИЕ!
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК НАКОПЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА!
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ


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Informação adicional WIKA, modelos TRxx e TCxx (Ex nA, Ex ec, Ex eb, Ex tc, Ex tb) 9

3.1 Montagem mecânica
3.1.1 Multipontos 
Neste projeto, vários termopares e termorresistências substituíveis (se necessários) são 
combinados em um instrumento completo para que as medições possam ser realizadas 
em diferentes profundidades de imersão. Multipontos normalmente são equipados com 
um invólucro em que são montados com terminais de ligação (conector SAK, régua de 
bornes, etc.) ou transmissores de temperatura.

Os transmissores / indicadores digitais são fixados usando um sistema de trilhos em uma 
caixa ou suporte no cabeçote de conexão e cabeados de acordo com IEC / EN 60079-
7 e IEC / EN 60079-15. Opcionalmente, dependendo do projeto, as caixas podem ser 
equipadas com ou sem terminais de conexão (por exemplo, blocos de terminais, etc.) de 
acordo com IEC / EN 60079-7 e IEC / EN 60079-15.

Quando usados diversos transmissores/indicadores digitais,um invólucro maior é usado 
para compensar o aumento do auto aquecimento. Isso garante que a temperatura na 
superfície do invólucro não aumente de forma significativa.

3.1.2 Sensores com cabo
Quando usados cabos em conjunto com um invólucro/caixas terminais (com terminais de 
ligação ou transmissores), os componentes usados devem ser correspondentes com os 
cabos, para proteção contra explosão.

Observe as condições especiais (veja capítulo 4 “Condições especiais de uso (condições 
X)”, parte 1 e 3).

3.2 Montagem elétrica (zona 2 apenas)
Utilizando um transmissor/indicador digital (opção):
Observe os conteúdos das instruções de operação para transmissor/indicador digital (veja 
escopo de fornecimento).

Os transmissores / indicadores digitais integrados têm seu próprio certificado. Então 
algumas especificações devem ser atendidas, como por exemplo, a temperatura de 
operação do instrumento pode ser reduzida devido as limitações do transmissor.

Observe as condições especiais (veja capítulo 1 “Marcação Ex”, parte 1 e 3).
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3.2.1 Valores da conexão elétrica (parâmetro de entidade)
Parâmetros do circuito de alimentação e sinal, temperatura ambiente

 
 ■ Dados elétricos sem transmissor de temperatura interno ou indicador digital

Para dispositivos do grupo II, os seguintes valores máximos de conexão no circuito do 
sensor se aplicam:

Circuito do sensor
Umax = DC 10 V
Imax = 9 mA
Pmax (no sensor) = 15 mW

Para o uso de vários sensores e operação simultânea, a soma de toda a dissipação 
de potência única não pode exceder a dissipação de potência máxima permitida. A 
potência máxima permitida deve ser limitada a 15 mW.

 ■ Dados elétricos com transmissor de temperatura ou indicador digital
Para o circuito do sensor, aplicam-se os valores especificados acima correspondentes 
ao equipamento.

O transmissor / indicador digital usado deve ser fornecido com sua própria certificação 
de acordo com IEC / EN. As condições de instalação e os valores de ligação elétrica 
devem ser retirados da certificação correspondente e devem ser considerados.

 ■ Termopares multiponto construídos a partir de elementos individuais, modelo 
TC95
Para o elemento individual não aterrado, aplicam-se os valores mencionados em 3.2.1 
(não permitido na zona 1).

3.3 Excesso de temperatura do processo
Previna qualquer refluxo de calor do processo!

Observe as condições especiais (consulte o capítulo 4 “Condições especiais de uso 
(condições X)”, parte 5).
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3.4 Exemplos de montagem
3.4.1 Métodos de instalação possíveis com a marcação II 2G Ex eb IIC T1 ... T6 Gb 

ou II 2D Ex tb IIIC TX C Db

As partes soldadas, conexões de processo, conexão ajustável com anel de vedação, 
poços termométricos ou invólucros, devem ser projetados de tal forma que possam 
suportem todas as variáveis de processo, como temperatura, pressão, vazão, corrosão, 
vibração e impactos.

Área classificada Área segura

Poço 
termométrico soldado

TWxx

Cabeçote

Conexão ao 
processo

opcional: conexão 
de processo

Conexão ajustável

Métodos de instalação 
possíveis com a marcação II 
2G Ex eb IIC T1 ... T6 Gb ou 
II 2G Ex tb IIC TX C Db

A categoria de 
sobretensão máxima 
II de acordo com IEC / 
EN 60664-1 é permitida 
para os circuitos.

Zonas 1, 2 ou zonas 21, 22

14
25

23
68

.0
0

sem separação de zonas Ex
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3.4.2 Métodos de instalação possíveis com a marcação 
II 3G Ex ec IIC T1 ... T6 Gc X ou II 3G Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X ou 
II 3D Ex tc IIIC TX °C Dc X

Área classificada Área segura

Poço 
termométrico soldado

TWxx

Cabeçote

Opcional:
com 
transmissor 
montado, 
ou seja, 
T32

Conexão ao 
processo

opcional: conexão 
de processo

Conexão 
ajustável

A categoria de 
sobretensão máxima 
II de acordo com IEC / 
EN 60664-1 é permitida 
para os circuitos.

Métodos de instalação 
possíveis com a marcação 
II 3G Ex ec IIC T1 ... T6 Gc X, 
II 3G Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X 
ou II 3G Ex tc IIIC TX °C Db

Zona 2 ou zona 22

14
25

23
68

.0
0

sem separação de zonas Ex

Conexão ajustável
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4. Condições especiais de uso (condições X)

1) Os invólucros usados   alternativamente, transmissores ou indicadores digitais 
adequados devem ser fornecidos com sua própria certificação de acordo com EN 
60079-0, EN 60079-7 e EN 60079-31. As condições de instalação, os valores de 
conexão elétrica, a classe de temperatura, respectivamente, as temperaturas máximas 
de superfície dos dispositivos para uso em atmosferas explosivas de poeira e a 
temperatura ambiente permitida devem ser retirados da certificação correspondente e 
devem ser considerados.

2) Outros elementos de vedação, bem como prensa-cabos, se usados, devem ser 
avaliados e certificados separadamente de acordo com EN 60079-7 e EN 60079-31. 
Na aplicação final, o grau de proteção mín. IP54 / IP6x deve ser mantido de acordo 
com EN 60079-0 e em conformidade com EN 60529.

3) A resistência à temperatura dos cabos de ligação, dos cabeçotes, das entradas dos 
cabos e, se necessário, dos conectores devem ser pelo menos tão alta quanto a 
temperatura ambiente máxima permitida e deve ser pelo menos tão baixa quanto a 
temperatura ambiente mínima permitida.

4) Um fluxo reverso de calor do processo excedendo a temperatura ambiente permitida 
do transmissor, do indicador digital ou do invólucro não é permitido e deve ser evitado 
por um isolamento térmico adequado ou um comprimento de pescoço adequado da 
tubulação.

5) Os sensores do cabo devem ser equipados com proteção contra torção e alívio 
de tensão. Eles devem ser conectados ao aterramento durante a instalação. Para 
sensores de cabo tipo tubo (sem cabo de isolação mineral), a faixa de temperatura do 
isolação do cabo considerada para operação.

6) A faixa de temperatura ambiente dependendo da classe de temperatura, 
respectivamente da temperatura da superfície, deve ser obtida nas instruções de 
operação.

7) Para o uso em áreas que requerem EPL Gc: Medidas externas ao equipamento 
devem ser tomadas de modo que o dispositivo de proteção contra transientes possa 
ser definido para um valor que não exceda 140% da classificação nas conexões de 
energia do equipamento.

8) Para uso em áreas que requerem EPL Gc: O instrumento modelo TRxx 
(termorresistência) respectivamente modelo TCxx (termopar) deve ser reto de forma 
que um grau de poluição 2 ou menos, de acordo com IEC / EN 60664-1, é alcançado.
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Apêndice 2: Matriz EPL

Matriz EPL

Mode-
lo

Ex ia, Ex ib, Ex ic Ex eb, Ex ec, Ex tb, Ex tc, Ex nA
EPL
Ga Da Ga/

Gb
Da/
Db

Gb Db Gc Gb Db Gc Dc

Tx10-0  -  -  -     

Tx10-1  - - -  -   -  -

Tx10-A  - - -  -   -  -

Tx10-B           

Tx10-C           

Tx10-D   - -    - - - -

Tx10-F           

Tx10-H   - -       

Tx10-K  - - -  -   -  -

TR11-A  - - -  -   -  -

TR11-C           

TR20   - -       

TR22-A   - -       

TR22-B   - -       

Tx40   - -       

Tx50   - -       

Tx53   - -       

Tx55   - -       

TR60 - - - -       

Tx81           

TC90   - -       

Tx95           

Tx17-A  - - -  -   -  -

Tx17-B           

Excerto de “CA-HLP TRxx,TCxx EPL Matrix” (14317278.02, 2019-19-07)
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As subsidiárias da WIKA em todo o mundo podem ser encontradas online em www.wika.com.

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
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18560-000 Iperó - SP / Brasil
Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br
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